
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 18.03.2020 

1. Zgodnie z zał 1 PFU pkt 2.1.2 należy zastosować 3 czujki temperatury do 1 szafy RACK, gdzie 

należy je zamontować? 

Odp. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” – opracowanie projektu 

wykonawczego, w tym szczegółów rozwiązań dotyczących np. systemu monitoringu jest zadaniem 

Wykonawcy. Zamawiający oczekuje, że wykonawca zaproponuje w projekcie rozwiązania zgodnie z 

zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej. Minimalne wymagania niektórych 

urządzeń/systemów zakładają rezerwy na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej UG w 

przyszłości, stąd wejścia, wyjścia i czujniki systemów nie muszą być w pełni wykorzystywane w 

momencie odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Zgodnie z PFU pkt 2.1.2 system monitoringu ma być wyposażony w min 7 wejść, 4 wyjścia 

cyforwe i min 1 analogowe, co należy do nich podłączyć? 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 1. 

3. Zgodnie z PFU pkt 2.1.2 system należy wyposażyć w system powiadamiania GSM, czy 

zamawiający dostarczy kartę SIM do wskazanego systemy, czy wykonawca ma zapewnić kartę SIM 

na czas trwania gwarancji? 

Odp. Zamawiający będzie wykorzystywał kartę SIM zapewnioną we własnym zakresie. 

4. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego wnosimy prośbę o przedłużenie 

terminu składania ofert. 

Odp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 marca 2020 r. 


